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Hochschule

Ravensburg-Weingarten

Technik|Wirtschaft|Sozialwesen



Unabhängige Messung der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Prof. Dr.- Ing. Tim Nosper

Doggenriedstraße

88250 Weingarten



Datum

21.07.2014

Bearbeiter/in

Prof. Dr. Nosper



im Auftrag von Jamara e.K., Am Lauerbühl 5, 88317 Aichstetten

Telefon

0751 501 9814



Getesteter LED Leuchtkörper

•



Jamara Art. Nr. 700401 LED Panel 620x620mm neutralweiß/4100K



Folgende Eigenschaften wurden gemäß Auftrag geprüft:

•

•



Beleuchtungsstärke

Farbwiedergabe



Einleitung:

Gemäß der Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 (Stand April 2011) unterliegen künstliche

Beleuchtungen in Gebäuden gewissen Richtlinien im Hinblick auf Ihren Einsatz. Bei Einhaltung der Technischen

Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung

erfüllt sind.

Im Hinblick auf das hier untersuchte LED Panel bedeutet das konkret eine Überprüfung der Beleuchtungsstärke

und der Farbwiedergabe.



Auswertungsergebnisse

Auswertungsergebnisse

Beleuchtungsstärke:

Tabelle 1 und Bild 1 zeigen die nicht lineare Abnahme der Beleuchtungsstärke. Die ASR schreibt einen

Mindestwert vor, der am Arbeitsplatz nicht unterschritten werden soll. Des Weiteren darf an keiner Stelle im

Bereich des Arbeitsplatzes das 0,6-fache der mittleren Beleuchtungsstärke unterschritten werden.

Für die meisten Sehaufgaben, die die ASR kategorisiert, reicht eine Beleuchtungsstärke von 300 Lux aus. Gemäß

den Messergebnissen aus der Tabelle 1 ergibt sich dafür ein Wert, der größer als 200cm ist. Bei einem sitzenden

Arbeitsplatz ergibt sich daher eine Montagehöhe der Beleuchtung, die der Deckenhöhe entsprechen kann, von

mehr als 300 cm. Die Beleuchtungsstärke von 300 Lux des LED Leuchtkörpers wird daher in den meisten Fällen

mehr als ausreichend sein.

Der Entblendungswert UGR des Panels liegt bei 21. Mittels des Entblendungswert UGR-Wertes (Unified Glare

Ratio) wird die Blendung bewertet. Der UGR-Wert wird heutzutage mit Lichtberechnungsprogrammen errechnet.

Er hängt sowohl vom Leuchtkörper als auch vom Raum und der Blickrichtung ab. Für Arbeiten in Industrie und

Handwerk sollte der Wert kleiner 22 sein.
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Entfernung [cm]



Beleuchtungsstärke [lux]
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Tabelle 1: Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit der Entfernung
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Bild 1: Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit der Entfernung graphisch



Farbwiedergabe:

Unter dem Farbwiedergabeindex Ra versteht man eine Größe, mit der sich die Qualität der Farbwiedergabe von

Lichtquellen gleicher Farbtemperatur beschreiben lässt.

Farben können unter künstlichem Licht anders erscheinen als unter Tageslicht. Um eine LED Lampe mit

herkömmlichen Glühbirnen oder dem Tageslicht vergleichen zu können, existiert der Farbwiedergabeindex Ra, der

als reproduzierbare Größe für jede Lichtquelle angibt, wie sehr sich die Farbwiedergabe der zu testenden Lampe

vom Ideal des Glüh- und Tageslichts unterscheidet. Der Maximalwert, den ein Leuchtkörper erreichen kann ist

100. Dies bedeutet, dass die Farbtemperatur perfekt nachgebildet wird.

Der Ra-Wert des hier gemessenen LED Leuchtkörpers beträgt 80,6 bei einer gemessenen Farbtemperatur beträgt

4000K.

Mit diesem Ra-Wert kann das LED Panel an mehr als 85% aller gängigen Arbeitsplätze eingesetzt werden.

Beide Messungen erfolgten durch einen Vergleich des Lampenspektrums mit der Planck’schen Strahlungskurve

(für die Farbtemperatur) bzw. mit Farbtafeln (für den Ra-Wert).
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Datum

21.07.2014



Zusammenfassung:

Die Anforderungen der Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 werden von dem getesteten LED Panel für

fast alle gängigen Arbeitsplätze erreicht. Lediglich im Bereichen, wo es auf exakte Farbwiedergaben ankommt, wie

Farbprüfungen, Erste Hilfe oder an Augenoptiker-werkstattplätzen reicht die erzielte Farbwiedergabe nicht aus.

Die Beleuchtungsstärke ist abhängig von der Montagehöhe der Beleuchtung über dem Arbeitsplatz. Mit dem

getesteten LED Panel kann das Panel bis zu 200cm über dem Arbeitsplatz montiert werden und garantiert dann

eine immer noch ASR A3.4 konforme Beleuchtung.
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Technische Daten LED Panel:
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Spezifikation

Betriebsspannung

Maße in mm

Gewicht

Lichtfarbe

Kelvin

Leistungsaufnahme

Abdeckung

Lichtstrom Lumen

CRI Faktor

UGR Wert



inklusive Netzteil

230 V

620x620x10

3800g

neutralweiß

4000K

44 Watt

diffus

3400

&gt; 80

21



Bild 2: Jamara LED Panel 620x620mm neutralweiß
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