N

(V215-60 L=0,90m
Q=1301W

[4]
@00

o
_/

CV215-60 L=0,90m
Q=1301W

[5]
@00

ISA

@

N18 07 L=0,75m
Q=1039w

@0

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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Lp | Nazwa pomieszczenia | m?
1. KORYTARZ 9,60
2. | LAZIENKA 14,40
3. | GARDEROBA 5,30
4, | POKOJ 16,70
5. | POKOJ 16,70
6. | POKOJ 21,20
7. | PRALNIA 28,10
RAZEM: 112,00
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OZNACZENIA:

PODDASZE

SKALA 1:50

I  o¢'zcwanie konwekcyjne (grzejnikowe)

ogrzewania ptaszczyznowe (podtogowe)

0®®

kanat nawiewny stalowy typu “Z” o pow. 200x100mm

kanat wywiewny o wym. 140x140mm (pod stopem)

kanat spalinowy o wym. #160mm




