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ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 2.2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20°C

Öneri-Yorum:

Çağdaşkent sitesinde gerçekleştirilen

termal kamera ölçüm sonuçlarına göre,

ölçümlenen blokta oldukça başarılı ısı

yalıtım çalışması yapıldığı

görülmektedir.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.9° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Isı yalıtım çalışması etkisini göstermiş ve

bloktaki ısı kayıpları olabildiğince

azaltılmıştır. Bina içerisinde yapılan

ölçümlerde de ısı yalıtımın olumlu etkisi

gözlenmiştir.
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ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2 C

Ölçüm: 2.0° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Balkonların daire içlerine bakan üst

köşelerinde (oklarla gösterilen

bölümler) ısı yalıtım malzemesi

kullanılmadığı görülmüştür. Bu durum ısı

kayıplarının bu noktalarda yoğunlaştığını

göstermektedir.

Bu kaybın önüne geçilmesi amacıyla

balkon içlerine de yalıtım çalışması

uygulanmalıdır. Aksi takdirde daire

içinde bu bölgelerden kaynaklı ısı

köprülerinin neden olacağı rutubet, nem

ve küf sorunu ortaya çıkacaktır.

Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.7° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Kapalı balkon uygulamasının balkon iç

köşelerindeki ısı yalıtım sorununu

çözdüğü ve kapalı balkona sahip

dairelerin daha iyi ısındığı ve enerji

tasarrufu sağladığı görüntülenmiştir.
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ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 2.2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Bina genelinde yapılan ısı yalıtım

çalışmasında en belirgin hata balkon

köşelerinde görüntülenen yalıtım

çalışması hatasıdır.

Isı köprüleri ve bu gibi yalıtım

hatalarının %25-%50 ısı kaybına neden

olduğu bilinmektedir.

Bazı dairelerde görülen kapalı balkon ile

bu sorunun giderildiği ölçülmüştür.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.3° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Mantolama çalışmasının gayet başarılı

yapıldığını gösteren bu termal kamera

görüntüsünde dış cephe sıcaklığının

ortam sıcaklığı altında olduğu açıkça

görülmektedir.
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ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: -0.3° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Adl Danışmanlık Eğitim Belgelendirme Hizmetleri Oğuz ÖZTÜRK

0216 390 22 32 - 0533 573 92 41

Yenişehir Mahallesi. Yeşil Konak Villaları. No:65/1 Pendik İSTANBUL

info@adlbelge.com - http://adlbelge.com/



ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: -0.4° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Bina dış sıcaklığı resimdeki cephede

-4° C olarak ölçümlenmiş olup bu

sıcaklık dış hava ısısının altındadır.

Bu netice termal ölçüm yapılan bölgenin

doğru bir ısı yalıtıma sahip olduğunu

göstermektedir.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.0° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.6° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Dış cephe kaplama uygulaması ayrıca

enerji tasarrufu sağlamaktadır.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.0° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

0.0° C ile başarılı yalıtım noktası ölçümü.
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ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.8° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: -0.1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞDAŞKENTSİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: -1.0° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Başarılı yalıtım cephesi.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞDAŞKENT SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 2.4° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Kapalı balkon sayesinde pencere ısı

kaybı önemli ölçüde engellenmiş.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.7° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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