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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 5,9° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20°C

Öneri-Yorum:

Yapılan termal kamera ölçüm sonuçları

yukarıda olup Çağlayan Enerji Sitesinde

gerçekleştirilen termal ölçüm

sonuçlarına göre site bloklarında

yapılacak ısı yalıtım çalışması minimum

%40 enerji tasarrufu sağlayacaktır.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 7,9° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Kat aralarında bulunan beton zemin ve

tavan malzemesi yalıtıma sahip

olmadığından ısı köprüsü oluşturarak

enerji maliyetini artırmaktadır.
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2 C

Ölçüm: 7,5° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20

Öneri-Yorum:

Bazı balkon ve daire pencerelerinin çok

yüksek ısı kayıplarına neden olduğu,

muhtemelen pimapenlerin macunlarının

veya silikonlarının yenilenmesiyle

iyileşebileceği ölçülmüştür.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 9,2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 6,3° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 5,9° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Kamera görüntülerine bakıldığında

olması gereken görüntünün koyu

renklerin resmin geneline hakim

olmasıdır. Açık renkler ısı kayıplarının

yaşandığı yüzeylere işaret etmektedir.
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 12,1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 6,6° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 7,1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 6,3° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 10,3° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 6,4° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 5,9° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 5,5° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 5,4° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 15,1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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ÇAĞLAYAN ENERJİ SİTESİ TERMAL KAMERA

ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 5,7° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 9,5° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Daire dış kapılarının özellikle üst

köşelerinde görüntülenen ısı kayıpları

kapı süngeri kullanılarak azaltılabilir.
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