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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 5,2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20°C

Öneri-Yorum:

Ekşioğlu Önderkent Sitesinde yapılan

termal kamera ölçüm sonuçlarına göre

binada yapılmış ısı yalıtım çalışması

başarılı olarak ölçülmüştür.

Isı kayıplarının (kırmızı beyaz alanlar)

pencere bölgelerinde yoğunlaşması

nedenleri, binanın dış cephe yalıtımı ile

ilgili olmayıp daire pimapen

pencelerinin silikon ve macunlarının

eskiyip dökülmesinden ötürüdür.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 7,0° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Termal kamera görüntülerinde açıkça

görüntülendiği üzere daire sakinlerinin

veya site yönetimi aracılığıyla tüm

dairelerin pencelerinin içeriden ve

dışarıdan macunlarının kazınıp yenisinin

çekilmesiyle bu kırmızı bölgeler makul

seviyelere gelecek, küflenme, rutubet

gibi ısınma sorunlarının %50 ve üzeri

oranda önüne geçilecektir.
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2 C

Ölçüm: 7.2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Balkonların daire içlerine bakan üst

köşelerinde (oklarla gösterilen

bölümler) ısı yalıtım malzemesi

kullanılmadığı görülmüştür. Bu durum ısı

kayıplarının bu noktalarda yoğunlaştığını

göstermektedir.

Bu kaybın önüne geçilmesi amacıyla

balkon içlerine de yalıtım çalışması

uygulanmalıdır. Aksi takdirde daire

içinde bu bölgelerden kaynaklı ısı

köprülerinin neden olacağı rutubet, nem

ve küf sorunu ortaya çıkacaktır.

Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 11.3° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Pencerelerin kenarlarında ölçülen 11° C

ve üzeri sıcaklıklar, pençe aralarındaki

eskiye ve dökülen silikonlardan kaynaklı

olduğu tespit edilmiştir. Mutlaka gerekli

onarımın yapılması önerilmektedir.
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 6.9° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Bina genelinde yapılan ısı yalıtım

çalışmasında en belirgin hata balkon

köşelerinde görüntülenen yalıtım

çalışması hatasıdır.

Isı köprüleri ve bu gibi yalıtım

hatalarının %25-%50 ısı kaybına neden

olduğu bilinmektedir.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 7.3° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 2.2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.9° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.8° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Bina dış sıcaklığı 1.8° C olarak

ölçümlenmiş olup bu sıcaklık dış hava

sıcaklığına eşittir.

Bu netice termal ölçüm yapılan bölgenin

doğru bir ısı yalıtıma sahip olduğunu

göstermektedir.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.6° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Doğru yapılmış yalıtıma sahip bu

cephede kat aralarındaki beton

bölümün dış kısımlarına daha kaliteli

yalıtım yapılabilirdi.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.2° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

1.2° C ile başarılı yalıtım noktası ölçümü.
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.8° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.1° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:

Başarılı yalıtım cephesi. Isı kaybı

minimum seviyede.



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 1.6° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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EKŞİOĞLU ÖNDERKENT SİTESİ TERMAL

KAMERA ÖLÇÜM RAPORU ve SONUÇLARI



ÖLÇÜM TARİHİ

ORTAM SICAKLIĞI

ÖLÇÜM CİHAZI



15.ŞUBAT.2017

2° C

FLIR E8 Termal Kamera



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 0.5° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:



Tarih: 15.02.2017

Dış Ortam Sıcaklığı: 2° C

Ölçüm: 2.0° C

Emisyon: 0.95

Yansıyan Sıcaklık: 20° C

Öneri-Yorum:
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