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Zusammenfassung

Grundlagen: Bauzeichnung, EnEV 2014, Stoffwerte

Bauteilaufbauten:

Aussenwände: GKB, 1.5cm OSB, 6cm WLG040, 1.5cm OSB, 20cm WLG 040,Holzweichfaserplatte

Dachschrägen: Zwischensparrendämmung 24 cm 040

Kehlbalkenlage: Zwischenbalkendämmung 24 cm 040

EG-Sohle: 10cm WLG 035 Perimeterdämmung,20 cm Beton,14cm Dämmung 035, 6cm Estrich

Fenster: UW&lt;=0,82 W/m²K

Dachfenster: UW&lt;=1,0 W/m²K

Türen: UD&lt;=1,30 W/m²K

Versorgung:

Heizung: Erdreich / Wasser Wärmepumpe, 35°/28°, Strom , innerhalb der therm. Hülle, horiz. Verteilung innerhalb, Stränge

innenliegend, Pumpe geregelt, Fußbodenheizung, elektron. Regelung, 35°C/28°C, 5% Heizstab

Warmwasser: über Heizung, Indirekt beheizter Speicher, innerhalb der therm. Hülle, zentrale Verteilung, horizontale

Verteilleitungen innerhalb der therm. Hülle, mit Zirkulation, ohne gemeinsame Installationswand

Lüftung: zentrale Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung, DC Ventilatoren

EEWärmeG: erfüllt

Sonstiges: Dichtheitsprüfung ja, Wärmebrücken 0,035

KfW: 55
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Vorbemerkungen

Der Nachfolgende Wärmeschutznachweis wurde erstellt auf Grundlage der „Verordnung über energiesparenden

Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV 2014)“.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufgabe des Verfassers allein in der Aufstellung des EnEV-Nachweises

besteht. Sofern keine weiteren Leistungen, wie zum Beispiel die Bauleitung oder Bauüberwachung, vertraglich

fixiert sind, ist der Verfasser ausschließlich für die Richtigkeit der im EnEV-Nachweis gemachten Angaben

verantwortlich.

•



Die Dachflächen sind als hinterlüftete Bauteile berechnet. Aus diesem Grund sind in der Dachfläche

ausreichende Lüftungsöffnungen in First und Traufe anzuordnen. Der freie Lüftungsquerschnitt über der

Dämmung muss mindestens 2 cm betragen. Andernfalls ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn

einzubauen oder der Sparren entsprechend aufzudoppeln. (nur bei Kaltdach)



•



Es ist zu prüfen, ob die im EnEV-Nachweis empfohlenen Dämmmaterialien den Anforderungen des

Brandschutzkonzeptes und der Statik genügen.



Sind die Vorgaben des EnEV-Nachweises aus technischen oder baupraktischen Gründen in der Bauausführung

nicht umsetzbar, so ist unverzüglich Rücksprache mit dem Aufsteller des EnEV-Nachweises zu halten.

Der Verfasser weist außerdem darauf hin, dass gemäß DIN 1946-6 (2009-05) für neu zu errichtende oder zu

modernisierende Gebäude mit lüftungstechnisch relevanten Änderungen ein Lüftungskonzept zu erstellen ist.

Dieses umfasst die Feststellung der Notwendigkeit von lüftungstechnischen Maßnahmen und die Auswahl des

Lüftungssystems. Hier wird festgelegt, wie der aus Sicht der Hygiene und des Bauschutzes notwendige

Luftaustausch erfolgen kann.

U-Wert Sohle

Bei erdberührten Bauteilen mit Dämmung außerhalb der Dichtheitsebene ist nach DIN EN ISO 6946 Anhang D

oder der bauaufsichtlichen Zulassung des Dämmstoffs ein U-Wert-Zuschlag erforderlich.

Nach DIN 4108-2 Nr. 5.3.3 ist der U-Wert Erdberührter Bauteile nicht zu korrigieren wenn sie nicht ständig im

Grundwasser liegt und langanhaltendes und drückendes Wasser vermieden wird.

Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen.
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Berechnungsgrundlage

Grundlage der Berechnung sind folgende Planungsunterlagen:

Art



Bezeichnung



Stand



Aufsteller



Zeichnung
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Ausführungshinweise

Konstruktionen

Im Rahmen der energetischen Bewertung des Gebäudes wurden für die Bauteile der wärmetauschenden

Hüllfläche Konstruktionen (Schichtaufbauten) festgelegt. Die Details hierzu sind im Anhang, Kapitel Konstruktionen

aufgeführt.



Wärmebrücken

Die Ausbildung der Wärmebrücken wurde im EnEV-Nachweis mit „0,035“ festgelegt. Das bedeutet, dass die

Bauteilanschlüsse gemäß Wärmebrückenempfehlung der KfW ausgebildet werden müssen. Erfolgt die Ausführung

abweichend hiervon, muss ein Gleichwertigkeitsnachweis erstellt werden.

Der Mindestwärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken zur Vermeidung von Tauwasserbildung ist grundsätzlich zu

gewährleisten.

Luftdichtheitskonzept

Zur Umsetzung der luftdichten Gebäudehülle sind Konstruktionsprinzipien z. B. nach DIN V 4108-7 einzuhalten die eine

dauerhaft luftdichte Hülle gewährleisten.

Unter http://luftdicht.info finden sie den "Leitfaden Luftdichtheitskonzept“.

Dichtheitsprüfung

Um die im nachfolgenden EnEV-Nachweis angegebenen Ergebnisse zu erreichen, ist eine Dichtheitsprüfung für

das Gebäude durchzuführen.

Sommerlicher Wärmeschutz:

Der Nachweis des Sommerlichen Wärmeschutzes erfolgt nach DIN 4108-2:2003-07 Abschnitt 8.
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Allgemein



Projektdaten

Projekt

Projektname

Erstellungsdatum

Programmversion



Neubau ZFH

19.04.2017

ZUB Helena v7.46 Ultra



Aussteller

Name

Firma

Berufsbezeichnung

Straße, Hausnr.

PLZ / Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Bafa-Beraternr.

Kundennummer für EnergieeffizienzExperten (GeDaTrans)



Oliver Gassner

Ingenieurbüro Gassner

Dipl. Ing. (FH)

Borkumer Str. 20-24

26871 Papenburg

04961 7703350

04961 7703360

info@energieberater-emsland.de

200226

262122



Auftraggeber / Eigentümer

Auftraggeber / Eigentümer

Straße, Nr.

PLZ, Ort



Tobias Hoffmann

Moorstr. 46

26689 Apen



Gebäude

Name/Bezeichnung

Gebäudetyp

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Baujahr

Baujahr der Heizungsanlage
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ZFH

Am Hochmoor 40

26689 Apen

2017

2017
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Berechnungsverfahren

Gebäudeart

Randbedingungen

Berechnung gemäß

Verwendete Norm

Art des KfW-Nachweises

keine Verrechnung von Energieträger Nachtstrom bei EnEV §5

Referenzgebäude Wohnbau

Anzahl Wohnungen

Lage des Wohngebäudes



Wohngebäude nach DIN 4108/4701 oder DIN

V 18599

Beantragung KfW-Effizienzhaus

EnEV 2014 (Anforderungsniveau ab 1. Januar

2016)

DIN 4108-6 / DIN V 4701

Neubau

ja

2

freistehendes Gebäude



Randbedingungen der Berechnung

Klimastandort

Gradtagzahlfaktor

Wärmebedarf Trinkwasser

Heizperiodenlänge

Verfahren



EnEV Referenzklima Deutschland

69,6 kKh/a

12,5 kWh/(m²a)

185 Tage

Monatsbilanz



Nachweisergebnisse

Projekt: Neubau ZFH, Am Hochmoor 40, 26689 Apen

Berechnung: Wohngebäude nach EnEV 2014 (Anforderungsniveau ab 1.1. 2016), Verfahren nach DIN 4108-6 /

DIN V 4701, Neubau

Erreichter Effizienzhausstandard: KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV 2014) (Neubau)



Ergebnisse

HT' bzgl. Referenzgebäude [W/(m²K)]

HT' bzgl. EnEV-Sollwert [W/(m²K)]

spezifischer Primärenergiebedarf [kWh/(m²a)]

Primärenergiebedarf [kWh/a]



Ist-Wert



Soll-Wert

0,352

0,500



% vom

Soll-Wert

65 %

46 %



Soll-Wert für KfWEffizienzhaus 55

70 %

100 %



0,229

0,229

34,1



65,7



52 %



55 %



12.224,2



23.510,0



52 %



55 %



Die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach DIN 4108-2 werden eingehalten.

Nachgewiesene Räume:
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Raum (Nachweis: vereinfachtes

Verfahren)

Kochen links

Kind 1



Vorhandener

Sonneneintragskennwert

0,044 (zulässig)

0,026 (zulässig)



Zulässiger

Sonneneintragskennwert

0,048

0,076



Gebäudedaten

Geometrie

Bruttovolumen Ve

Nettovolumen V

Nutzfläche AN

A/Ve-Verhältnis

Thermische Hüllfläche



1.118,6 m³

850,2 m³

358,0 m²

0,64 m–1

717,6 m²



Ermittlung des Bruttovolumens

Nr.

Rechnerische Ermittlung



Bemerkung



1

2

3



EG

DG

Gauben



(8,49*11,865+10,5*8,49+2,185*4,89)*3,86

14,28*10,5+14,28*11,865

2,54*4,94*2



Zwischenergebnis

774,18

319,37

25,10



Unterer Gebäudeabschluss

Typ (Fallunterscheidung)

Bodenplatte

Bodengrundfläche AG

Umfang der Bodenplatte PG

Rf der Bodenplatte [m²K/W]

Rw der Kellerwände [m²K/W]

Erhöhte Korrekturfaktoren infolge fließenden

Grundwassers



Boden auf Erdreich ohne Randdämmung

200,6 m²

61,7 m

6,987

0,00

nein



Randbedingungen

Dichtheitsprüfung

Luftwechselrate

Bauweise

Wärmebrückenkorrektur

Wärmebrücken-Korrekturwert
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Gebäudeergebnisse



Gebäude

Ist-Wert

0,229

34,0

0,73

34,15



spez. Transmissionswärmeverlust [W/(m²K)]

spez. Heizwärmebedarf [kWh/(m²a)]

Anlagenaufwandszahl [-]

spez. Primärenergiebedarf [kWh/(m²a)]

Die flächenbezogenen Ergebnisse beziehen sich auf die Gebäudenutzfläche A N.



Hinweis:

Die Werte für den Heizwärme- und Primärenergiebedarf wurden gemäß §5 EnEV 2014 korrigiert.



Wesentliche Angaben für Anzeigen nach EnEV §16a

1. Art des Energieausweises

2. Endenergiebedarf

3. Wesentliche Energieträger

4. Baujahr des Gebäudes

5. Energieeffizienzklasse



Energiebedarfsausweis

19,0 kWh/(m²a)

Strom

2017

A+



Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Variante "gew. KfW55".
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